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― 排気量・電気容量の拡張可能範囲について　検討結果の開示の時期をご教示ください。 店舗１、２全体の厨房排気量は3,500m3/h×８系統を想定しています。
なお、店舗２は最大４系統となります。
店舗１、２全体の動力電源容量は750kVAです。
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